SAL

Rapporto di prova n°:

Campione n®:
Data Prelievo:

Data Arrivo Camp.:

Data Stampa Rapp. Prova:

Produttore:

Tipo Prove:
Rif.Legge/Autoriz.:
Luogo Prelievo:
Tipologia:

Prelevatore:

Mod.Campionam.:

Prova

Conteggio delle colonie a 36°C

SAL Srl - Laboratorio Analisi

Via dell'industria 3/5

26900 LODI (LO)

Tel.: 0371-6168" Fax: 0371-616880
e-mail: laboratorio@sal.lo.it

Internet: https://www.acqualodigiana.it/

2200230-034

2200230-034

05-dic-22

06-dic-22 Data Inizio Prova: 06-dic-22
Data Fine Prova: 09-dic-22

09-dic-22

Rivanazzano Terme

Acqua destinata al consumo umano
D.Lgs 31/2001 e s.m.i.

ACCREDIA X,

LENTE ITALIANG D ACCREDITAMENTO ~’

LAB N° 0358 L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Spettabile:

PAVIA ACQUE
VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

PCRE1220104 RETE RIVANAZZANO NAZZANO Via della Parrocchia, 1RE0181229U0019

RETE
Cliente

ITLAOlrevil*

Risultati delle Prove

um Metodo
UFC/imL UNI EN ISO 6222:2001

Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1 mL UNI EN 1SO 6222:2001

Batteri coliformi a 37°C
Escherichia coli

Enterococchi Intestinali

UFC/100 mL UNI EN ISO 9308-1: 2017
UFC/100 mL UNI EN ISO 9308-1: 2017
UFC/100 mL  UNI EN 1SO 7899-2: 2003

FINE RAPPORTO DI PROVA

{*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Risultato Lim.Min. Lim.Max.

<1
<1
0 0
0 0
0 0

Il Responsabile del Laboratorio
Raffaella lzzo

B.A.L. s.nl.
H Responsabile Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella Izzo
U.NLB.E.S. n. 013935

Il laboratorio declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalitd di campionamento) che possono influenzare i
risultati, Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 2 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN 1SO 8199: 2018). La conformita & valutata
senza considerare incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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s L J SAL Srl - Laboratorio Analisi
A Via dell'industria 3/5
26900 LODI (LO) ACCREDIA &

‘Tel.: 0371-6168 Fax: 0371-616880 L'ENTE ITALIANO Dt ACCREDITAMENTO
e-mail: laboratorio@sal.lo.it
Internet: https://www.acqualodigiana.it/ LAB N° 0358 L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di prova n*: 2200230-035

Campione n: 2200230-035 Spettabile:
Data Prelievo: 05-dic-22 PAVIA ACQUE
Data Arrivo Camp.: 06-dic-22 Data Inizio Prova:  06-dic-22 VIATARAMELLI 11

Data Fine Prova: 09-dic-22 27100 PAVIA (PV)

Data Stampa Rapp. Prova: 09-dic-22

Produttore: Rivanazzano Terme
Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs 31/2001 e s.m.i.
Luogo Prelievo: PCSD1220501 SERBATOIO DE AMICIS via De AmicisSE0181229U0001
Tipologia: serbatoio
Prelevatore: Cliente
Mod.Campionam.: ITLAOLlrevi1l*
Risultati delle Prove
Prova u.m Metodo Risultato tim.Min. Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C UFC/1mL UNI EN ISO 6222:2001 <1
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1 mL UNI EN ISO 6222:2001 <1
Batteri coliformi a 37°C UFC/100 mL UNI EN ISO 9308-1: 2017 0 0
Escherichia coli UFC/100 mL UNI EN ISO 9308-1: 2017 0 0
Enterococchi Intestinali UFC/100 mL  UNI EN ISO 7899-2: 2003 0 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo
B.AL. s.9.8.
il Responsabile Laboratorie Analisi
Dott.ssa Raffaella Izzc
O.N.B.E.S. n. 013935
FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

1l laboratorio declina ogni responsabilitd su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 2 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNiI EN ISO 8199: 2018). La conformita & valutata
senza considerare I'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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SAL

Rapporto di prova n°:

Campione n°:
Data Prelievo:

Data Arrivo Camp.:

Data Stampa Rapp. Prova:

Produttore:

Tipo Prove:
Rif.Legge/Autoriz.:
Luogo Prelievo:
Tipologia:
Prelevatore:

Mod.Campionam.:

Prova

Conteggio delle colonie a 36°C

Conteggio delle colonie a 22°C

Batteri coliformi a 37°C
Escherichia coli

Enterococchi intestinali

SAL Srl - Laboratorio Analisi

Via dell'industria 3/5

26900 LODI {LO)

Tel.: 0371-6168 Fax: 0371-616880
e-mail: laboratorio@sal.lo.it

Internet: https.//www.acqualodigiana.it/

2200230-036

2200230-036

05-dic-22

06-dic-22 Data Inizio Prova:  06-dic-22
Data Fine Prova: 09-dic-22

09-dic-22

Rivanazzano Terme

Acqua destinata al consumo umano
D.Lgs 31/2001 e s.m.i.

ACCREDIA X,

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO -

LAB N° 0358 L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Spettabile:

PAVIA ACQUE

VIA TARAMELL! 11
27100 PAVIA (PV)

PCSD1220401 SERBATOIO SOTTOSTRADA Loc. NazzanoSE0181229U0003

serbatoio

Cliente

ITLAOlrev 11 *

Risultati delle Prove

u.m Metodo
UFC/1 mL UNI EN 1SO 6222:2001
UFC/1 mL UNI EN IS0 6222:2001

UFC/100 mL_ UNIEN IS_O 9308_-1: 2017
UFC/100 mL  UNI EN ISO 9308-1: 2017
UFC/100 mL  UNI EN ISO 7899-2: 2003

FINE RAPPORTO DI PROVA

{*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Risultato Lim.Min. Lim.Max.
<]
<1
- 0 0
0 [t}
. 0 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella 1zzo

S.AL. 8.0,
I Responsabile Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella Izzo0

O:N.8: E,SZ n. 013935 T

Il laboratorio declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possona influenzare i
risuitati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono ripartate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non pubd essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 2 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN SO 8199: 2018). La conformita & valutata
senza considerare I'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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SAL/

SAL Srl - Laboratorio Analisi

Via dell'industria 3/5

26900 LODI (LO)

Tel.: 0371-6168 Fax: 0371-616880
e-mail: faboratorio@sal.lo.it

Internet: https:;//www.acqualodigiana.it/

ACCREDIA %,

L'ENTE ITALIANO D1 ACCREDITAMENTO ~

LAB N° 0358 L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, 1AF e ILAC

Rapporto di prova n*: 2200230-038

Campione n°: 2200230-038 Spettabile:

Data Prelievo: 05-dic-22 PAVIA ACQUE

Data Arrivo Camp.: 06-dic-22 Data Inizio Prova:  06-dic-22 VIA TARAMELLI 11
Data Fine Prova: 09-dic-22 27100 PAVIA (PV)

Data Stampa Rapp. Prova:  09-dic-22

Produttore: Godiasco Salice Terme
Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs 31/2001 e s.m.i.

Luogo Prelievo:
Tipologia:

Prelevatore:

Mod.Campicnam.:

PCSD0730201 SERBATOIO ALTA COLLINA strada Alta Collina - Loc. Casa BertullaRE0180739UIM02

serbatoio

Cliente

ITLAOL rev 11 *

Risultati delle Prove

Prova u.m Metodo Risuitato Lim.Min. Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C UFC/1 mL UNI EN ISO 6222:2001 <1
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1 mL UNI EN IS0 6222:2001 44
Batteﬁ:oliformi a37°C UFC/100 mL UNI EN ISO 9308-1: 2017 0 0
Escherichia coli UFC/100 mL UNI EN IS0 9308-1: 2017 0 1}
Enterococchi Intestinali UFC/100 mL  UNI EN I1SO 7899-2: 2003 0 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.AL. s.0b.
il Responsabile Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffaeila Izzc
O.N.B.E.S. h. 013935

4

FINE RAPPORTO DI PROVA

{*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. !l presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 2 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformita é valutata
senza considerare I'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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s a SAL Srl - Laboratorio Analisi
A L Via dell'industria 3/5
26300 LODI (LO) ACCREDIA x

Tel.: 0371-6168 Fax: 0371-616880 L'ENTE ITALIANO D} ACCREDITAMENTO
e-mail: laboratorio@sal.lo.it
Internet: https;//www.acqualodigiana.it/ LAB N° 0358 L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, JAF e ILAC

Rapporto di prova n°: 2200230-039

Campione n°: 2200230-039 Spettabile:

Data Prelievo: 05-dic-22 PAVIA ACQUE

Data Arrivo Camp.: 06-dic-22 Data Inizio Prova: 06-dic-22 VIA TARAMELLI 11
Data Fine Prova:  09-dic-22 27100 PAVIA (PV)

Data Stampa Rapp. Prova:  09-dic-22

Produttore: Godiasco Salice Terme
Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs 31/2001 e s.m.i.
Luogo Prelievo: PCSD0730701 SERBATOIO GOMO Fraz. GomoRE0180739UIMO03
Tipologia: serbatoio
Prelevatore: Cliente
Mod.Campionam.: ITLAOlrev 1l *
Risultati delle Prove
Prova u.m Metodo Risultato Lim.Min. Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C UFC/1 mL UNI EN iSO 6222:2001 <1
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1 mL UNIEN ISO 6222:2001 <1
Batteri coliformi a 37°C UFC/100mL UNIEN IS0 9308-1:2017 0 : 0
Escherichia coli UFC/100 mL UNIEN ISO 9308-1: 2017 0 0
Enterococchi Intestinali UFC/100 mL  UNI EN I1SO 7899-2: 2003 0 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella lzzo
8.A.L. sl
Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Roffaella 1zzo

0O.N.B.E.S. n, 013935
FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

It laboratorio declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalitd di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non pub essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 2 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformita & valutata
senza considerare I'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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s d SAL Srl - Laboratorio Analisi
Via dell'industria 3/5

26900 LODI (LO)

ACCREDIA X,

‘Tel.: 0371-6168 " Fax: 0371-616880 UENTE ITALIANO Di ACCREDITAMENTO %
e-mail: laboratorio@sal.lo.it
Internet: https.//www.acqualodigiana.it/ LAB N° 0358 L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di prova n*: 2200230-040

Campione n°: 2200230-040 Spettabile:

Data Prelievo: 05-dic-22 PAVIA ACQUE

Data Arrivo Camp.: 06-dic-22 Data Inizio Prova: 06-dic-22 VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Data Fine Prova: 09-dic-22

Data Stampa Rapp. Prova:  09-dic-22

Produttore: Godiasco Salice Terme
Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs 31/2001 e s.m.i.
Luogo Prelievo: PCRE0730301 RETE GOMO
Tipologia: RETE
Prelevatore: Cliente
Mod.Campionam.: ITLAOlrevi1l *
Risultati delle Prove
Prova u.m Metodo Risultato Lim.Min. Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C UFC/1mL UNI EN ISO 6222:2001 <1
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1 mlL UNIEN ISO 6222:2001 <1
Batteri coliformi a 37°C UFC/100mL  UNI EN ISO 9308-1: 2017 0 0
Escherichia coli UFC/100 mL UNI EN ISO 9308-1: 2017 0 0
Enterococchi Intestinali UFC/100 mL  UNI EN ISO 7899-2: 2003 0 R 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella 1zzo

S. AL, s4b.
il Responsabile Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella Izz0

O.N.B.E.S. n. 013935
------------------------------------------------------------------- FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

I laboratorio declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non pud essere prodotto parziaimente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 2 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN 1SO 8199: 2018). La conformita & valutata
senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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