SAL/

Rapporto di prova n°:
Campione n®:
Data Prelievo:

Data Arrivo Camp.:

Data Stampa Rapp. Prova:
Produttore:

Tipo Prove:
Rif.Legge/Autoriz.:

Luogo Prelievo:

Tipologia:

Prelevatore:
Mod.Campionam.:

N° Verbale camp.:

SAL Srl - Laboratorio Analisi

Via dell'industria 3/5

26900 LODI (LO)

Tel.: 0371-6168 Fax: 0371-616880
e-mail: laboratorio@sal.lo.it

Internet: https;//www.acqualodigiana.it/

ACCREDIA ‘\

LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0358 L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconascimento EA, [AF e ILAC

Spettabile:

PAVIA ACQUE
VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

2200242-008

2200242-008

12-dic-22

13-dic-22 Data Inizio Prova: 13-dic-22
Data Fine Prova: 16-dic-22

16-dic-22

Battuda

Acqua destinata al consumo umano

D.Lgs 31/2001 e s.m.i.

PCSD0120101 SERBATOIO BATTUDA Via Marcignago (SP 22)RE0180129UIMO01

serbatoio

Cliente

ITLAOl rev 11 *
2022-1198-PV

Risultati delle Prove

Prova u.m Metodo
Conteggio delle colonie a 36°C UFC/1 mL UNI EN 1SO 6222:2001
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1 mL UNI EN 1SO 6222:2001

Batteri coliformi a 37°C
Escherichia coli

Enterococchi Intestinali

U-FC/IOO mL  UNIEN ISO 9308-1: 2017
UFC/100 mL UNI EN ISO 9308-1: 2017
UFC/100mL  UNI EN ISO 7899-2: 2003

Risultato Lim.Min. Lim.Max.

<1
<1
0 0
0 0
0 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

8.A.L. 8.5,
It Responsabile Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella Izz0
O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA  —--------osmeseoome e o2 TR BAR000

(*) = Le prove cosl contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN I1SO 8199: 2018). La conformita & valutata
senza considerare I'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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s L :‘ SAL Srl - Laboratorio Analisi
Via dell'industria 3/5

26900 LODI (LO)

ACCREDIA <,

Tel.: 0371-6168 Fax: 0371-616880 L'ENTE ITALIANO Di ACCREDITAMENTO ~
e-mail: laboratorio@sal.lo.it
Internet: https.//www.acqualodigiana.it/ LAB N° 0358 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Rapporto di prova n®: 2200242-009
Campione n®: 2200242-009 Spettabile:
Data Prelievo: 12-dic-22 PAVIA ACQUE
Data Arrivo Camp.: 13-dic-22 Data Inizio Prova: 13-dic-22 VIA TARAMELLI 11

Data Fine Prova:  16-dic-22 27100 PAVIA (PV)

Data Stampa Rapp. Prova:  16-dic-22

Produttore: Bornasco
Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs 31/2001 e s.m.i.
Luogo Prelievo: PCSA0150101 VASCA BORNASCO via Trento, 4 municipioRE0180199UIM01
Tipologia: serbatoio
Prelevatore: Cliente
Mod.Campionam.: ITLAOLlrev1l *
N° Verbale camp.: 2022-1198-PV
Risultati delle Prove
Prova u.m Metodo Risultato Lim.Min. Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C UFC/1 mL UNI EN ISO 6222:2001 <1
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1 mL UNI EN IS0 6222:2001 <1
Batteri coliformi a 37°C UFC/100 mL UNI EN ISO 9308-1: 2017 R 0 0
Escherichia coli UFC/100 mL  UNI EN iSO 9308-1: 2017 0 0
Enterococchi Intestinali UFC/100mL  UNI EN ISO 7899-2: 2003 0o 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella izzo

8.A.L. s.rl
Ii Responsabile Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella izzo

FINE RAPPORTO DI PROVA  -------omoeo- O.N.BES.n. 013935 ...

(*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN 1SO 8199: 2018). La conformita & valutata
senza considerare |'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Pagina 1di 1



s L a SAL 51l - Laboratorio Analisi
A Via dell'industria 3/5
26900 LODI (LO) ACC R E D | A x
%,

Tel.: 0371-6168 Fax: 0371-616880 UENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
e-mail: laboratorio@sal.lo.it
Internet: https://www.acqualodigiana.it/ LAB N° 0358 L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconescimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di prova n*: 2200242-010

Campione n°: 2200242-010 Spettabile:

Data Prelievo: 12-dic-22 PAVIA ACQUE

Data Arrivo Camp.: 13-dic-22 Data Inizio Prova: 13-dic-22 VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Data Fine Prova: 16-dic-22
Data Stampa Rapp. Prova: 16-dic-22

Produttore: Bornasco
Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs 31/2001 e s.m.i.
Luogo Prelievo: PCAP0190201 CENTRALE GUALDRASCO Fraz. Gualdrasco via LibertaRE0180199UIM02
Tipologia: potabilizzatore
Prelevatore: Cliente
Mad.Campionam.: ITLAOLrevil*
N° Verbale camp.: 2022-1198-PV
Risultati delle Prove
Prova U.m Metodo Risultato Lim.Min. Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C UFC/1 mL UNI EN ISO 6222:2001 <1
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1 mL UNI EN ISO 6222:2001 <1
Batteri coliformi a 37°C UFC/100 mL  UNI EN ISO 9308-1: 2017 0 0
Escherichia coli UFC/100 mL UNIEN ISO 9308-1: 2017 0 0
Enterococchi Intestinali UFC/100 mL  UNI EN ISO 7899-2: 2003 0 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella 1zzo

B.A.L. s.rl.
Il Responsabile Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella Izzo
FINE RAPPORTO DI PROVA  ---------ooaoeoee Q.M.B.ES, 0, 013935 oo

(*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valare stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN ISO 8189: 2018). La conformita & valutata
senza considerare I'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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SAL

SAL Srl - Laboratorio Analisi

Via dell'industria 3/5

26900 LODI {LO)

Tel.: 0371-6168 Fax: 0371-616880
e-mail: Jaboratorio@sal.lo.it

Internet: https.//www.acqualodigiana.it/

Rapporto di prova n®: 2200242-011

Campione n°: 2200242-011 Spettabile:

Data Prelievo: 12-dic-22 PAVIA ACQUE

Data Arrivo Camp.: 13-dic-22 Data Inizio Prova: 13-dic-22 VIA TARAMELLI 11
Data Fine Prova: 16-dic-22 27100 PAVIA (PV)

Data Stampa Rapp. Prova:  16-dic-22

Produttore: Ceranova

Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano

Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs 31/2001 e s.m.i.

Luogo Prelievo:
Tipologia:
Prelevatore:
Mod.Campionam.:

N° Verbale camp.:

PCRE0430101 RETE CERANOVA
RETE

Cliente

ITLAOLrevi1l*

2022-1198-PV

Risultati delle Prove

ACCREDIA X,

UENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO -

LAB N° 0358 L.

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Prova u.mM Metodo Risultato Lim.Min. Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C UFC/1mL UNI EN ISO 6222:2001 6
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1 mL UNI EN ISO 6222:2001 <1
Batteri coliformi a 37°C UFC/100 mL Uﬁl EN ISO 9308-1: 2017 0 0
Escherichia coli UFC/100 mL UNI EN ISO 9308-1: 2017 0 0
Enterococchi In_testinali R U_FC/10_O mL UNI EN ISO 7899-2: 2003 1] 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella lzzo

8.A.L, s.5.0.
i Responsabile Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella Izzo

FINE RAPPORTO DI PROVA  ----------------- ) ;[\J;B;E;s_'ﬁ;'o'iggas """"""""""""""

(*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilitd del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” {UNI EN 1SO 8199: 2018). La conformita & valutata
senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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s A L J SAL Srl - Laboratorio Analisi
Via dell'industria 3/5
26900 LODI (LO) ACC R E D IA x
Tel.: 0371-6168 Fax: 0371-616880 L'ENTE [TALIANO Di ACCREDITAMENTO ~

e-mail: laboratorio@sal.lo.it
Internet: https.//www.acqualodigiana.it/ LAB N° 0358 L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di prova n°: 2200242-012

Campione n°: 2200242-012 Spettabile:

Data Prelievo: 12-dic-22 PAVIA ACQUE

Data Arrivo Camp.: 13-dic-22 Data Inizio Prova:  13-dic-22 VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Data Fine Prova: 16-dic-22

Data Stampa Rapp. Prova:  16-dic-22

Produttore: Cura Carpignano

Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano

Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs 31/2001 e s.m.i.

Luogo Prelievo: PCSD0600201 VASCA BORGHETTO / VEDRIA Borghetto - Vedria via MatteottiRE0180609UIMO1

Tipologia: serbatoio

Prelevatore: Cliente

Mod.Campionam.: ITLAO1 rev 11 *

N° Verbale camp.: 2022-1198-PV

Risultati delle Prove

Prova um Metodo Risultato Lim.Min. Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C UFC/1mL UNI EN 1SO 6222:2001 <1
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1 mL UNI EN ISO 6222:2001 <1
Batteri coliformi a 37°C UFC/100 mL UNI EN ISO 9308-1: 2017 - - 0 o - 0_
Escherichia coli UFC/100 mL UNIEN ISO 9308-1: 2017 0 0
Enterococchi Intestinali © UFC/100mL  UNIEN ISO 7899-2: 2003 0 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.rl.
il Responsabile Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella Izzo

0.N.B.E.S. 09013935
FINE RAPPORTO DIPROVA o emios

(*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni respansabilita su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita de! cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non puo essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformita & valutata
senza considerare I'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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SAL/

Rapporto di prova n°:
Campione n°:
Data Prelievo:

Data Arrivo Camp.:

Data Stampa Rapp. Prova:
Produttore:

Tipo Prove:
Rif.Legge/Autoriz.:

Luogo Prelievo:

Tipologia:

Prelevatore:
Mod.Campionam.:

N° Verbale camp.:

Prova

SAL Srl - Laboratorio Analisi

Via dell'industria 3/5

26900 LODI {LO)
Tel.: 0371-6168

Fax: 0371-616880

e-mail: ‘laboratorio@sal.lo.it
Internet: https.//www.acqualodigiona.it/

2200242-013
2200242-013
12-dic-22
13-dic-22 Data Inizio Prova: 13-dic-22
Data Fine Prova: 16-dic-22
16-dic-22
Cura Carpignano

Acqua destinata al consumo umano

D.Lgs 31/2001 e s.m.i.

ACC

LENTE TTALIANG

REDIA

CREDITAMENTO

<

LAB N° 0358 L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconescimento EA, IAF e ILAC

Spettabile:

PAVIA ACQUE

VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

PCSD0600101 VASCA PRADO Prado strada PaiolaRE0180609UIM02

serbatoio
Cliente
ITLAOLrevi1l*
2022-1198-PV

Risultati delle Prove

Conteggio delle colonie a 36°C
Conteggio delie colonie a 22°C
Batteri coliformia 37°C

Escherichia coli

Enterococchi Intestinali

um Metodo
UFC/1 mL UNI EN ISO 6222:2001
UFC/1 mL UNI EN IS0 6222:2001

IJFC/lOO mL_ UNI EN ISO 9308-1: 2017

UFC/100 mL UNI EN ISO 9308-1: 2017
UFC/100 mL UNI EN ISO 7899-2: 2003

Risultato Lim.Min. Lim.Max.
<1
<1
0 0
0 0
0 0

FINE RAPPORTO DI PROVA {E

{(*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

8.A.L. s.r.l.
It Responsabile Laboratorio Analisi
Dott.ssa Roffaella Izzo
0.N.B.E.S. n. 013935

Il laboratorio declina ogni respansabilita su informazioni ricevute dal cliente {data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformita & valutata
senza considerare |'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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SAL/

Rapporto di prova n°:

Campione n°:
Data Prelievo:

Data Arrivo Camp.:

Data Stampa Rapp. Prova:

Produttore:

Tipo Prove:
Rif.Legge/Autoriz.:
Luogo Prelievo:
Tipologia: -
Prelevatore:
Mod.Campionam.:

N° Verbale camp.:

Prova

Conteggio delle colonie a 36°C

Conteggio delle colonie a 22°C

Batteri coliformia 37°C
Escherichia coli

Enterococchi Intestinali

SAL Srl - Laboratorio Analisi

Via dell'industria 3/5
26900 LODI {LO}
Tel.: 0371-6168

Fax: 0371-616880

e-mail: laboratorio@sdl.lo.it
Internet: https://www.acqualodigiana.it/

2200242-014

2200242-014

12-dic-22

13-dic-22 Data Inizio Prova: 13-dic-22
Data Fine Prova: 16-dic-22

16-dic-22

Marcignago

Acqua destinata al consumo umano

D.Lgs 31/2001 e s.m.i.

Spettabile:

PAVIA ACQUE
VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

PCAP0860101 CENTRALE MARCIGNAGO Via Del BorgoRE0180869UIMO01

potabilizzatore

Cliente

ITLAD1lrev1l *
2022-1198-PV

UM

UFC/100 mL
UFC/100 mL
UFC/100 mL

UFC/1mL
UFC/1 mL

Risultati delle Prove

Metodo

UNI EN ISO 6222:2001
UNI EN ISO 6222:2001
UNI EN ISO 9308-1: 2017
UNI EN (SO 9308-1: 2017
UNI EN ISO 7899-2: 2003

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

ACCREDIA X,

UENTE ITALIANO Di ACCREDITAMENTO ~

LAB N° 0358 L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Risultato Lim.Min. Lim.Max.
<1
<1
0 0
0 0
0 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

8.A.L. s.r.i.

il Responsabile Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella 1zzo

1l laboratorio declina ogni responsabilitd su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. )l presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. [ risultati compresitra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. [ risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformita & valutata
senza considerare Fincertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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SAL/

°

Rapporto di prova n°:

Campione n®:
Data Prelievo:

Data Arrivo Camp.:

Data Stampa Rapp. Prova:

Produttore:

Tipo Prove:
Rif.Legge/Autoriz.:
Luogo Prelievo:
Tipologia:
Prelevatore:
Maod.Campionam.:

N° Verbale camp.:

Prova

Conteggio delle colonie a 36°C

Conteggio delle colonie a 22°C

Batteri coliformi a 37°C
Escherichia coli

Enterococchi intestinali

SAL Srl - Laboratorio Analisi

Via dell'industria 3/5

26900 LODI (LO)

Tel.: 0371-6168 Fax: 0371-616880
e-mail: laboratorio@sal.lo.it

Internet: https.//www.acqualodigiana.it/

LAB N 0358 L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

2200242-015
2200242-015 Spettabile:
12-dic-22 PAVIA ACQUE
13-dic-22 Data Inizio Prova:  13-dic-22 VIA TARAMELLI 11
Data Fine Prova: 16-dic-22 27100 PAVIA (PV)
16-dic-22

Certosa di Pavia

Acqua destinata al consumo umano

D.Lgs 31/2001 e s.m.i.

PCSD0460101 VASCA CERTOSA DI PAVIA via VerdiRE0180469UIMO1
serbatoio

Cliente

ITLAO1revil *
2022-1198-PV

Risultati delle Prove

Uu.m Metodo Risultato Lim.Min. Lim.Max.
UFC/imL  UNIEN ISO 6222:2001 5
UFC/AmL  UNIEN ISO 6222:2001 <1
UFC/100mL  UNI EN ISO 9308-1: 2017 0
UFC/100mL  UNIEN ISO 9308-1: 2017 0
© UFC/100mL  UNIEN ISO 7899-2: 2003 0 o L
Il Responsabile del Laboratorio
Raffaella 1zzo
8.4.5. s.rl.
Il Responsabiie Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella Izzo
0O.N.B.E.S. n. 013935
FINE RAPPORTO DIPROVA oo s s

2

(*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il faboratorio declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione def campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta respansabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione casi come ricevuto. ll presente Rapporto non pud essere prodotto parziaimente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 3 e 9 calonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sona da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN 1SO 8199: 2018). La conformitd & valutata

senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Pagina 1di 1

ACCREDIA <,

LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

~




s L d SAL Srl - Laboratorio Analisi
: Via dell'industria 3/5

26900 LODI (LO)

ACCREDIA X

Tel.: 0371-6168 Fax: 0371-616880 CENTE [TALIANO D ACCEERNTAMENTO =~ 2
e-mail: laboratorio@sal.lo.it
Internet: https.//www.acqualodigiana.it/ LAB N° 0358 L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, 1AF e ILAC

Rapporto di prova n®: 2200242-016

Campione n°: 2200242-016 Spettabile:

Data Prelievo: 12-dic-22 PAVIA ACQUE

Data Arrivo Camp.: 13-dic-22 Data Inizio Prova:  13-dic-22 VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Data Fine Prova: 16-dic-22
Data Stampa Rapp. Prova:  16-dic-22

Produttore: Borgarello
Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs 31/2001 e s.m.i.
Luogo Prelievo: PCSD0150101 SERBATOIO BORGARELLO 1 PRINCIPALE via PrincipaleRE0180159UIM01
Tipologia: serbatoio
Prelevatore: Cliente
Mod.Campionam.: ITLAOlrev1]l *
N° Verbale camp.: 2022-1198-PV
Risultati delle Prove
Prova Um Metodo Risultato Lim.Min. Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C UFC/1mL UNI EN 1SO 6222:2001 5
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1 mL UNI EN IS0 6222:2001 4
Batteri coliformi a 37°C UFC/100 mL UNI EN ISO 9308-1: 2017 0 0
Escherichia coli UFC/100 mL  UNI EN 1SO 9308-1: 2017 0 0
Enterococchi Intestinali UFC/100mL  UNIEN ISO 7899-2: 2003 0 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

8. AL, s.rl.
il Respensabile Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffoella izzo

O.N.B.E.S. n. 013935
FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalitd di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN I1SO 8199: 2018). La conformita & valutata
senza considerare I'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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26900 LODI (LO)

Tel.: 0371-6168

Fax: 0371-616880

e-mail: laboratorio@sal.lo.it
Internet: https.//www.acqualodigiana.it/

Rapporto di prova n®: 2200242-017

Campione n°: 2200242-017 Spettabile:

Data Prelievo: 12-dic-22 PAVIA ACQUE

Data Arrivo Camp.: 13-dic-22 Data Inizio Prova: 13-dic-22 VIA TARAMELLI 11
Data Fine Prova: 16-dic-22 27100 PAVIA (PV)

Data Stampa Rapp. Prova:  16-dic-22

Produttore: Borgarello

Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano

Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs 31/2001 e s.m.i.

Luogo Prelievo: PCSD0150201 SERBATOIO BORGARELLO 2 LIBERTA' via LibertaRE0180159UIM02

Tipologia: serbatoio

Prelevatore: Cliente

Mod.Campionam.:

N° Verbale camp.:

Prova
Conteggio delle colonie a 36°C
Conteggio delle colonie a 22°C
Batteri chiformi a37°C
Escherichia coli

Enterococchi intestinali

ITLAOlrevi1l *
2022-1198-PV

Risultati delle Prove

u.mMm Metodo
UFC/1 mL UNIEN ISO 6222:2001

UFC/1 mL UNIEN ISO 6222:2001

UFC/100mL  UNI EN ISO 9308-1: 2017
UFC/100mL  UNI EN ISO 9308-1: 2017

UFC/100mL  UNIEN ISO 7899-2: 2003

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*} = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo,
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportat
campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazi
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come *
senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

ACCREDIA

UENTE ITALIANQ DI ACCREDITAMENTO

N

-

LAB N° 0358 L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Risultato Lim.Min. Lim.Max.
<1
<1
0o 0
0 0
o : 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella izzo

B.AL. s.0.0.

Il Responsahile Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella 1zzo

_____________________ O.N.B.E.S. n,, 013935

descrizione del campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
€ sotto la diretta responsabilit del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
one scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da
presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN 1SO 8199: 2018}. La conformita & valutata
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s A L J SAL Srl - Laboratorio Analisi
Via dell'industria 3/5
26900 LODI (LO)
Tel.: 0371-6168 Fax: 0371-616880

e-mail: laboratorio@sal.lo.it
Internet: https.//www.acqualodigiana.it/ LAB N° 0358 L

ACCREDIA

LENTE ITALIAND DIACCREDITAMENTD

<

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di prova n™: 2200242-018

Campione n°: 2200242-018 Spettabile:
Data Prelievo: 12-dic-22 PAVIA ACQUE
Data Arrivo Camp.: 13-dic-22 Data Inizio Prova: 13-dic-22 VIA TARAMELLI 11
Data Fine Prova: 16-dic-22 27100 PAVIA (PV)
Data Stampa Rapp. Prova:  16-dic-22
Produttore: Sant'Alessio con Vialone
Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs 31/2001 e s.m.i.
Luogo Prelievo: PCSD1410101 VASCA SANT'ALESSIO Via Degli OntaniRE0181419UIM01
Tipologia: serbatoio
Prelevatore: Cliente
Mod.Campionam.: ITLAO1rev1l*
N° Verbale camp.: 2022-1198-PV
Risultati delle Prove
Prova U.mM Metodo Risultato Lim.Min. Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C UFC/imL UNI EN IS0 6222:2001 <1
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1 mL UNI EN 1SO 6222:2001 <1
Batteri coliformi a 37°C UFC/100 mL  UNIEN ISO 9308-1: 2017 0 0
Escherichia coli UFC/100mL UN! EN ISO 9308-1: 2017 0 0
-Enterococchi Intestinali UFC/100 mL  UNI EN ISO 7899-2: 2003 0 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella I1zzo

8.4A.L. s.rl.
Il Responsablie Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella Izzo

FINE RAPPORTO DI PROVA oo O.N.B.E.S.n.013935........

(*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilitd su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN [SO 8199: 2018). La conformita & valutata
senza considerare I'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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s A L J SAL Srl - Laboratorio Analisi
Via dell'industria 3/5
26900 LODI {LO)
Tel.: 0371-6168 Fax: 0371-616880 UENTE ITALANO DI ACCREDITAMENTO ™

e-mail: laboratorio@sal.lo.it
Internet: https.//www.acqualodigiana.it/ LAB N° 0358 L

ACCREDIA X,

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di prova n: 2200242-019

Campione n°: 2200242-019 Spettabile:

Data Prelievo: 12-dic-22 PAVIA ACQUE

Data Arrivo Camp.: 13-dic-22 Data Inizio Prova; 13-dic-22 VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Data Fine Prova: 16-dic-22

Data Stampa Rapp. Prova: 16-dic-22

Produttore: Vellezzo Bellini
Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs 31/2001 e s.m.i.
Luogo Prelievo: PCAP1730101 CENTRALE VELLEZZO Via RomaRE0181739UIM01
Tipologia: potabilizzatore
Prelevatore: Cliente
Mod.Campionam.: ITLAOLl rev 1l *
N° Verbale camp.: 2022-1198-PV
Risultati delle Prove
Prova u.m Metodo Risultato Lim.Min. Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C UFC/1 mL UNIEN ISO 6222:2001 114
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1 mL UNI EN 1SO 6222:2001 47
Ba_tteri coliformi a 37°C UFC/100 mL  UNI EN ISO 9308-1: 2017 0 0
Escherichia coli UFC/100 mL  UNI EN ISO 9308-1: 2017 0 0
Enterococchi Intestinali UFC/100 mL  UNI EN ISO 7899-2: 2003 0 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella 1zzo
8.AL. 8.5,
Il Responsabile Laboratorio Anafs:
Dott.ssa Raffoellc lzzc
O.N.B.E:S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

{*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente {data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalitd di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. |l presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN 1SO 8199: 2018). La conformita é valutata
senza considerare |'incertezza seconda il D.M. 14.06.2017.
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s L J SAL Srl - Laboratorio Analisi
Via dell'industria 3/5

26900 LODI (LO)

ACCREDIA X

Tel.: 0371-6168 Fax: 0371-616880 VENTE [TALIANO DI ACCREDITAMENTO
e-mail: laboratorio@sal.lo.it
Internet: https.//www.acqualodigiana.it/ LAB N° 0358 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Rapporto di prova n®: 2200242-038
Campione n®: 2200242-038 Spettabile:
Data Prelievo: 12-dic-22 PAVIA ACQUE
Data Arrivo Camp.: 13-dic-22 Data Inizio Prova: 13-dic-22 VIA TARAMELLI 11

Data Fine Prova: 16-dic-22 27100 PAVIA (PV)

Data Stampa Rapp. Prova: 16-dic-22

Produttore: San Genesio ed Uniti
Tipo Prove: Acgua destinata al consumo umano
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs 31/2001 e s.m.i.
Luogo Prelievo: 0 RETE v.Pavia 1, Fontanella
Tipologia: RETE
Prelevatore: Cliente
Mod.Campionam.: ITLAOLrevil*
N° Verbale camp.: 2022-1198-PV
Risultati delle Prove
Prova u.m Metodo Risultato Lim.Min. Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C UFC/1 mL UNI EN ISO 6222:2001 <1
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1mL UNI EN ISO 6222:2001 <1
Batteri coliformia 37°C UFC/100mL UNI EN ISO 9308-1: 2017 0 0
Escherichia coli UFC/100mL UNI EN 1SO 9308-1: 2017 0 0
Enterococchi Intestinali UFC/100 mL  UNI! EN ISO 7899-2: 2003 0 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo0

Bl 8.7.6.
il Responsabile Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella Izzo

O- L] fininle L]
FINE RAPPORTO DI PROVA o e T -

(*} = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio decfina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente {data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possona influenzare i
risuttati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformitd & valutata
senza considerare I'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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