SA L J SAL Srl - Laboratorio Analisi
Via dell'industria 3/5

26900 LODI {LO)

ACCREDIA X,

Tel.: 0371-6168 Fax: 0371-616880 UENTE ITALIANG DI ACCREDITAMENTO
e-mail: laboratorio@sal.lo.it
Internet: https://www.acqualodigiana.it/ LAB N° 0358 L

Membre degli Accordi di Mutue
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di prova n°: 2300577-016

Campione n°: 2300577-016 Spettabile:

Data Prelievo: 04-set-23 PAVIA ACQUE

Data Arrivo Camp.: 05-set-23 Data Inizio Prova:  05-set-23 VIATARAMELLI 11
Data Fine Prova: 08-set-23 27100 PAVIA (PV)

Data Stampa Rapp. Prova: (08-set-23

Produttore: Voghera
Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs. 18/2023
Luogo Prelievo: PCRE1820107 RETE VOGHERA TORREMENAPACE Frazione Torremenapace, 48REQ18182NU0307
Tipologia: RETE
Prelevatore: Cliente
Mod.Campionam.: ITLAO1 Rev. 13 *
N° Verbale camp.: 2023-570-P
Risultati delle Prove
Prova u.mM Metodo Risultato Lim.Min. Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C UFC/1 mL UNI EN 1SO 6222:2001 > 300
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1 mL UNI EN 1SO 6222:2001 > 300
Batteri coliformi a 37°C UFC/100mL UNIEN ISO 9308-1:2017 0 0
Escherichia coli UFC/100 mL UNIEN ISO 9308-1: 2017 0 0
Er_lterococchi Int_esti_nali_ . UFC/100 mL UNI_EN 1SO 7899-2: 2003 0 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella |zzo

S-A-Ll s-r-!-
il Responsabiie Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella 1zzo

O.N.B.E.S. n, 013935
FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratario declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscona al
campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN ISO 8199: 2018). Le conformita & valutata
senza considerare I'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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s d SAL Srl - Laboratorio Analisi
A L Via dell'industria 3/5
26900 LODI {LO) ACC REDIA ,‘}

Tel.: 0371-6168 - Fax: 0371-616880 L'ENTE JTALIANO D ACCREDITAMENTO
e-mail: Jaboratorio@sal.lo.it
Internet: httpsy//www.acqualodigiana.it/ LAB N° 0358 L
Riconescmento A, IAF & ILAC
Rapporto di prova n®: 2300577-017
Campione n°: 2300577-017 Spettabile:
Data Prelievo: 04-set-23 PAVIA ACQUE
Data Arrivo Camp.: 05-set-23 Data Inizio Prova: 05-set-23 VIA TARAMELLI 11
Data Fine Prova: 08-set-23 27100 PAVIA (PV)
Data Stampa Rapp. Prova: 08-set-23
Produttore: Voghera
Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs. 18/2023
Luogo Prelievo: PCRE1820102 RETE VOGHERA Piazza Cesare Battisti, 10RE018182NU0060
Tipologia: RETE
Prelevatore: Cliente
Mod.Campionam.: ITLA 01 Rev. 13 *
N° Verbale camp.: 2023-570-P
Risultati delle Prove
Prova u.m Metodo Risultato Lim.Min. Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C UFC/1 mL UNI EN ISO 6222:2001 44
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1 mL UNI EN ISO 6222:2001 23
Batteri coliformi a 37°C UFC/100 mL UNI EN ISO 9308-1: 2017 0 0
Escherichia coli UFC/100 mL UNI EN ISO 9308-1: 2017 0 0
Enterococchi Intestinali UFC/100 mL UNI EN 1SO 7899-2: 2003 0 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella izzo

) S8.A.L. s.r.l.
Il Responsabile Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella izzo

(*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente {data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. |l presente Rapporto non puo essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratario. | risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” {UNI EN ISO 8199: 2018). La conformita & valutata
senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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SAL/

Rapporto di prova n°:

SAL Srl - Laboratorio Analisi

Via dell'industria 3/5

26900 LODI {LO)

Tel.: 0371-6168 Fax: 0371-616880
e-mail: laboratorio@sal.lo.it

Internet: https://www.acqualodigiana.it/

2300577-028

ACCREDIA :&

L'ENTE ITALIANG D¢ ACCREDITAMENTO

LAB N° 0358 L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Campione n®; 2300577-028 Spettabile:

Data Prelievo: 04-set-23 PAVIA ACQUE

Data Arrivo Camp.: 05-set-23 Data Inizio Prova: 05-set-23 VIA TARAMELLI 11
Data Fine Prova: 08-set-23 27100 PAVIA (PV)

Data Stampa Rapp. Prova:  08-set-23

Produttore: Zavattarello

Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano

Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs. 18/2023

PCRE1840101 RETE ZAVATTARELLO CENTRO Piazza Conte Luchino dal Verme, 1RE0181849U0030
Tipologia: RETE

Luogo Prelievo:

Prelevatore: Cliente

Mod.Campionam.: ITLA 01 Rev. 13 *

N° Verbale camp.: 2023-570-P
Risultati delle Prove
Prova Um Metodo Risultato Lim.Min. Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C UFC/1 mL UNIEN ISO 6222:2001 <1
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1 mL UNIEN IS0 6222:2001 <1
Bat_teri Eoliformi a37°C UFC/100 mL UNIEN ISO 9308-1: 2017 0 0
Escherichia coli UFC/100 mL  UNI EN ISO 9308-1: 2017 0 0
Enterococchi Intestinali UFC/100 mL UNI EN ISO 7899-2: 2003 0 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.
Il Responsabile Lahoratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo
FINE RAPPORTO DI PROVA """""""""" D;N'.‘B’;'E‘.’S;’h’; ’0“1’3‘93’5’ """""""""

(*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalitd di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. !l presente Rapporto non pubd essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel valume analizzato” (UNI EN 1SO 8199: 2018). La conformita é valutata
senza considerare I'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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SAL

Rapporto di prova n°:

SAL Srl - Laboratorio Analisi

Via dell'industria 3/5

26900 LODI (LO)

Tel.: 0371-6168~ Fax: 0371-616880
e-mail: laboratorio@sal.lo.it

Internet: https.//www.acqualodigiana.it/

2300577-029

ACCREDIA X,

LENTE ITAUANO D! ACCREDITAMENTO

LAB N° 0358 L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

-

Campione n°: 2300577-029 Spettabile:

Data Prelievo: 04-set-23 PAVIA ACQUE

Data Arrivo Camp.: 05-set-23 Data Inizio Prova: ~ 05-set-23 VIA TARAMELLI 11
Data Fine Prova: 08-set-23 27100 PAVIA (PV)

Data Stampa Rapp. Prova: (8-set-23

Produttore: Zavattarello
Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs. 18/2023

PCRE1840101 RETE ZAVATTARELLO CENTRO Piazza Conte Luchino dal Verme, 1RE0181849U0030
Tipologia: RETE

Luogo Prelievo:

Prelevatore: Cliente

ITLA 01 Rev. 13 *
2023-570-P

Mod.Campionam.:

N° Verbale camp.:

Risultati delle Prove

Prova u.m Metodo Risultato Lim.Min. Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C UFC/1 mL UNI EN IS0 6222:2001 <1
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/i mL UNI EN ISO 6222:2001 <1
Batteri coliformia 37°C UFC/100 mL  UNI EN 1SO 9308-1: 2017 0 0
Escherichia coli UFC/100 mL UNIEN ISO 9308-1: 2017 0 0
Enterococchi Intestinali UFC/100 mL UNI EN ISO 7899-2: 2003 0 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella lzzo
S.A.L. s.r.i.
Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo
O.N.B.E.S. n, 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN 1SO 8199: 2018)}. La conformita e valutata
senza considerare I'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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SAL/

SAL Srl - Laboratorio Analisi

Via dell'industria 3/5

26900 LODI (LO)

Tel.: 0371-6168 Fax:0371-616880
e-mail: laboratorio@sal.lo.it

Internet: https://www.acqualodigiana.it/

ACCREDIA \

LUENTE ITALIAND DY ACCREDITAMENTD

LAB N° 0358 L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, TAF e ILAC

Rapporto di prova n®: 2300577-043

Campione n°: 2300577-043 Spettabile:

Data Prelievo: 04-set-23 PAVIA ACQUE

Data Arrivo Camp.: 05-set-23 Data Inizio Prova:  05-set-23 VIA TARAMELLI 11
Data Fine Prova; 08-set-23 27100 PAVIA (PV)

Data Stampa Rapp. Prova:

08-set-23

Produttore: Cornale e Bastida
Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs. 18/2023

Luogo Prelievo: PCSD1910101 SERBATOIO / VASCA CORNALE via Giuseppe GaribaldiRE0181919UIM01

Tipologia: serbatoio

Prelevatore: Cliente

Mod.Campionam.: ITLA 01 Rev. 13 *

N° Verbale camp.: 2023-570-P
Risultati delle Prove
Prova um Metodo Risultato Lim.Min. Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C UFC/1 mL UNI EN ISO 6222:2001 <1
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1 mL UNI EN ISO 6222:2001 <1
Batteri coliformi a 37°C UFC/100 mL UNI EN ISO 9308-1: 2017 0 0
Escherichia coli UFC/100 mL UNI EN ISO 9308-1: 2017 0 0
Enterococchi Intestinali UFC/100 mL UNI EN ISO 7899-2: 2003 R 0 - _n

Il Responsabile del Laboratorio
Raffaella izzo

8.A.L. s.ri.
Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

0.MN,B.E.S. n. 013935
FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilitd su informazioni ricevute dal cliente {data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. |l presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformita é valutata
senza considerare I'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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SAL‘

SAL Srl - Laboratorio Analisi

Via dell'industria 3/5

26900 LOD! (LO)

Tel.: 0371-6168 ‘Fax: '0371-616880
e-mail: faboratorio@sal.lo.it

Internet: https://www.acqualodigiana.it/

ACCREDIA '\

LENTE IMMALIAND DI ACCREDITAMENTD

LAB N° 0358 L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di prova n®: 2300577-044

Campione n°: 2300577-044 Spettabile:

Data Prelievo: 04-set-23 PAVIA ACQUE

Data Arrivo Camp.: 05-set-23 Data Inizio Prova:  05-set-23 VIA TARAMELLI 11
Data Fine Prova: 08-set-23 27100 PAVIA (PV)

Data Stampa Rapp. Prova: 08-set-23

Produttore: Cornale e Bastida

Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs. 18/2023

Luogo Prelievo: PCRE1910101 RETE CORNALE E BASTIDA
Tipologia: RETE

Prelevatore: Cliente

Mod.Campionam.:

N° Verbale camp.:

ITLAO1Rev. 13 *
2023-570-P

Risultati delle Prove

Prova u.m Metodo Risultato Lim.Min. Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C UFC/1mL UNI EN ISO 6222:2001 <1
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1 mL UNI EN 1SO 6222:2001 <1

Batteri coliformi a 37°C  UFC/100mL UNIENISO9308-1:2017 0 0
Escherichia coli UFC/100 mL UNI EN SO 9308-1: 2017 0 0
Enterococchi Intestinali UFC/100mL  UNI EN ISO 7899-2: 2003 0 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

8.A.L. s.ri. .
Il Responsabiie Lakoratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella izzo
""""""""""" ON:BiES: 033935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN ISQ 8199: 2018). La conformita & valutata
senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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s A L d SAL Srl - Laboratorio Analisi
Via dell'industria 3/5

26900 LODI (LO) ACC RE D IA &

Tek: 0371-6168 -Fax: -0371-616880 LENTE TALIANO Di ACCRED w'

e-mail: laboratorio@sal.lo.it
Internet: https.//www.acqualodigiana.it/ LAB N° 0358 L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di prova n°: 2366577-048

Campione n°: 2300577-048 Spettabile:
04-set-23 PAVIA ACQUE

05-set-23 VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Data Prelievo:
Data Arrivo Camp.: 05-set-23 Data Inizio Prova:
Data Fine Prova: 08-set-23

Data Stampa Rapp. Prova: 08-set-23

Produttore: Santa Margherita di Staffora
Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs. 18/2023
Luogo Prelievo: PCRE1420601 RETE MASSINIGO Frazione MassinigoRE018142NU0009
Tipologia: RETE
Prelevatore: Cliente
Mod.Campionam.: ITLA 01 Rev. 13 *
N° Verbale camp.: 2023-570-P
Risultati delle Prove
Prova u.mM Metodo Risultato Lim.Min. Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C UFC/1 mL UNI EN ISO £222:2001 <1
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1 mL UNI EN ISO 6222:2001 <1
Batter coliformi a 37°C © UFC/100mL  UNIEN ISO 9308-1: 2017 0 R 0
Escherichia coli UFC/100 mL  UNI EN ISO 9308-1: 2017 0 0
Enterococchi Intestinali UFC/100mL UNIEN ISO 7899-2: 2003 0 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella lzzo

S.A.L. s.r.k.
Il Responsabile Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella 1zz0

O.N.B.E.S. n, 013935
FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

I laboratorio declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. |l presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresitra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformita & valutata
senza considerare 'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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s A L a SAL Srl - Laboratorio Analisi
Via dell'industria 3/5
26900 LODI (LO)
Tel:: 0371-6168 Fax: 0371-616880 LENTE (TALIANO DI ACCREDITAMENTO

e-mail: laboratorio@sal.lo.it
Internet: https.//www.acqualodigiana.it/ LAB N° 0358 L

ACCREDIA X,

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di prova n°: 2300577-049

Campione n®: 2300577-049 Spettabile:

Data Prelievo: 04-set-23 PAVIA ACQUE

Data Arrivo Camp.: 05-set-23 Data Inizio Prova:  05-set-23 VIA TARAMELLI 11
Data Fine Prova: 08-set-23 27100 PAVIA (PV)

Data Stampa Rapp. Prova: 08-set-23

Produttore: Santa Margherita di Staffora
Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs. 18/2023
Luogo Prelievo: PCRE1420901 RETE VENDEMIASSI 2
Tipologia: RETE
Prelevatore: Cliente
Mod.Campionam.: ITLA 01 Rev. 13 *
N° Verbale camp.: 2023-570-P
Risultati delle Prove
Prova u.m Metodo Risultato Lim.Min. Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C UFC/1 mL UNI EN IS0 6222:2001 5
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1 mL UNIEN ISO 6222:2001 <1
Batteri coliformi a 37°C UFC/100 mL UNi EN ISO 9308-1: 2017 R 0 0
Escherichia coli UFC/100 mL  UN! EN ISO 9308-1: 2017 0 0
Enterococchi lntestinali_ - _UFC/100 m[ Um IST) Eg-? 2603 0 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.i.
1l Responsakile Lakoratorio Analisi
Dott.ssa Reffaelia 12zo
0.N.B.E.S. », 013935
FINE RAPPORTO DI PROVA

{*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente {data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNi EN 1SO 8199: 2018). La conformita & valutata
senza considerare I'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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s A L d SAL Srl - Laboratorio Analisi
Via dell'industria 3/5
26900 LODI (LO) ACCREDIA x
-Tel+0371-6168 : Fax: 0371-616880 L'ENTE [TALIANO DI ACCRIDITAKENTO

e-mail: laboratorio@sal.lo.it
Internet: https://www.acqualodigiana.it/ LAB N° 0358 L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di prova n°: 2300577-050

Campione n°: 2300577-050 Spettabile:

Data Prelievo: 04-set-23 PAVIA ACQUE

Data Arrivo Camp.: 05-set-23 Data Inizio Prova: 05-set-23 VIA TARAMELLI 11

Data Fine Prova: 08-set-23 27100 PAVIA (PV)

Data Stampa Rapp. Prova: 08-set-23

Produttore: Santa Margherita di Staffora
Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs. 18/2023
Luogo Prelievo: PCRE1420401 RETE SANTA MARGHERITA
Tipologia: RETE
Prelevatore: Cliente
Mod.Campionam.: ITLA 01 Rev. 13 *
N° Verbale camp.: 2023-570-P
Risuitati delle Prove
Prova U.M Metodo Risultato Lim.Min. Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C UFC/1 mL UNI EN ISO 6222:2001 <1
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1 mL UNI EN ISO 6222:2001 <1
Batteri coliformia 37°C_ R R E/I_OO_ mL WEW) 93&-1: 2017 0 0
Escherichia coli UFC/100 mL UNI EN ISO 9308-1: 2017 0 0
Enterococchi Intestinali UFC/100mL UNI EN ISO 7899-2: 2003 0 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

8.4 L. s.ri.
Il Responsabile Lakioratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n, 013935
FINE RAPPORTO DI PROVA

{*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UN! EN 1SO 8199: 2018). La conformita & valutata
senza considerare |'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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