s A L J SAL Sri - Laboratorio Analisi
Via dell'industria 3/5
26900 LODI (LO)
Tel.: 0371-6168 Fax: 0371-616880

e-mail: laboratorio@sal.lo.it
Internet: https;//www.acqualodigiana.it/ LAB N° 0358 L

AGSHELIARS

CREDITAMENTO

Membra degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di prova n°: . 2300631-028

Campione n°: 2300631-028 Spettabile:

Data Prelievo: 25-set-23 PAVIA ACQUE

Data Arrivo Camp.: 26-set-23 Data Inizio Prova: 26-set-23 VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Data Fine Prova: 29-set-23

Data Stampa Rapp. Prova:  29-set-23

Produttore: Arena Po
Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs. 18/2023
Luogo Prelievo: PCRE0050101 RETE ARENA PO
Tipologia: RETE
Prelevatore: Cliente
Mod.Campionam.: ITLA 01 Rev, 13 *
N° Verbale camp.: 2023-619-PV
Risultati delle Prove
Prova UM Metodo Risultato Lim.Min. Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C UFC/1mL UNI EN ISO 6222:2001 <1
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1 mL UNI EN 1SO 6222:2001 <1
Batteri coliformi a 37°C ~ UFC/100mL  UNI EN ISO 9308-1: 2017 o 0
Escherichia coli UFC/100 mL  UN! EN 1SO 9308-1: 2017 0 0
Enterococchi Intestinali UFC/100mL  UNI EN ISO 7899-2: 2003 0 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella lzzo

7 B.A.L. s.r.l.
Il Responsabile Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffoella Izz0
O.N.B.E.S. n. 013935
FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilitd del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non pub essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformita é valutata
senza considerare I'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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' 26900 LODI (LO) ACCREDIA x

Tel.: 0371-6168 - Fax: 0371-616880 EN I TALANG DEACCREDTEAMENTD) | o)

e-mail: laboratorio@sal.lo.it
Internet: https.//www.acqualodigiana.it/ LAB N° 0358 L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di prova n®: 2300631-029

Campione n®: 2300631-029 Spettabile:
Data Prelievo: 25-set-23 PAVIA ACQUE
Data Arrivo Camp.: 26-set-23 Data Inizio Prova:  26-set-23 VIA TARAMELLI 11

Data Fine Prova: 29-set-23 27100 PAVIA (PV)

Data Stampa Rapp. Prova: 29-set-23

Produttore: Bosnasco
Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs. 18/2023
Luogo Prelievo: PCSD0200101 PENSILE BOSNASCO via GroppalloSE0180209U0001
Tipologia: serbatoio
Prelevatore: Cliente
Mod.Campionam.: ITLAOL1Rev. 13 *
N° Verbale camp.: 2023-619-PV
Risultati delle Prove
Prova u.m Metodo Risultato Lim.Min. Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C UFC/1 mL UNI EN ISO 6222:2001 4
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1 mL UNI EN ISO 6222:2001 <1
Batteri coliformi a 37°C UFC/100 mL  UNI EN ISO 9308-1: 2017 o o 0 o _0
Escherichia coli UFC/100 mL UNI EN 1SO 9308-1: 2017 0 0
* Enterococchi Intestinali UFC/100mL  UNI EN ISO 7899-2: 2003 0 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella I1zzo

S.A.L. s.r.l.
I Responsabile Lakoratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella Izzo

0.N.B.E.S. n, 013935
FINE RAPPORTO DI PROVA - ooy

(*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento} che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilitd del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione casi come ricevuto. Il presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformita é valutata
senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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26900 LODI (LO)

SSSHALRS

Tel.: 0371-6168 Fax: 0371-616880 REDITAMENTC
e-mail: laboratorio@sal.lo.it
Internet: https://www.acqualodigiana.it/ LAB N° 0358 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, TIAF e ILAC
Rapporto di prova n*: 2300631-030
Campione n°: 2300631-030 Spettabile:
Data Prelievo: 25-set-23 PAVIA ACQUE
Data Arrivo Camp.: 26-set-23 Data Inizio Prova: 26-set-23 VIA TARAMELLI 11

Data Fine Prova: 29-set-23 27100 PAVIA (PV)

Data Stampa Rapp. Prova: 29-set-23

Produttore: Campospinoso
Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs. 18/2023
Luogo Prelievo: PCRE0260101 RETE CAMPOSPINOSO
Tipologia: RETE
Prelevatore: Cliente
Mod.Campionam.: ITLA 01 Rev. 13 *
N° Verbale camp.: 2023-619-PV
Risultati delle Prove
Prova u.m Metodo Risultato Lim.Min. Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C UFC/1mL UNI EN 1SO 6222:2001 <1
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1 mL UNI EN I1SO 6222:2001 <1
Batteri coliformi a 37°C UFC/100mL UNIENISO9308-1:2017 @ 0
Escherichia coli UFC/100 mL  UNI EN ISO 9308-1: 2017 0 0
Enterococchi Intestinali UFC/100 mL UNI EN ISO 7899-2: 2003 0 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella 1zzo

’ B5.4.L. s.r.l.
Il Responsabile Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella Izzo

(*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratario declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilitd del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresitra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN 1SO 8199: 2018). La conformita & valutata
senza considerare I'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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' 26900 LODI (LO) ACC R E D IA x
Tel: 0371-6168 -Fax: 0371-616880 LENTE [TALIANO TH A k .

e-mail: flaboratorio@sal.lo.it
Internet: https://www.acqualedigiana.it/ LAB N° 0358 L

CUREDITAMENT

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di prova n°: 2300631-032

Campione n°: 2300631-032 Spettabile:

Data Prelievo: 25-set-23 PAVIA ACQUE

Data Arrivo Camp.: 26-set-23 Data Inizio Prova:  26-set-23 VIA TARAMELL! 11
27100 PAVIA (PV)

Data Fine Prova: 29-set-23
Data Stampa Rapp. Prova:  29-set-23

Produttore: Collii Verdi
Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs. 18/2023
Luogo Prelievo: PCSD1320201 SERBATOIO POMETO via della Chiesa
Tipologia: serbatoio
Prelevatore: Cliente
Mod.Campionam.: ITLA 01 Rev. 13 *
N° Verbale camp.: 2023-619-PV
Risultati delle Prove
Prova UM Metodo Risultato Lim.Min. Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C UFC/1 mL UNI EN 1SO 6222:2001 6
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1 mL UNI EN ISO 6222:2001 6
Batteri coEormG 37°C UFC/100 mL  UNIEN 1SO 9308-1: 2017 0 0
Escherichia coli UFC/100 mL  UNI EN ISO 9308-1: 2017 0 0
Enterococchi Intestinali UFC/100mL UNI EN ISO 78_99-_2: 2003 R 0 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.
Il Responsabile Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella izzo

O.N.B.E.S. n. 013935
FINE RAPPORTO DIPROVA oo oo

{*) = Le prove cos! contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalitd di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 3 e 3 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformita & valutata
senza considerare |'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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s A L d SAL Srl - Laboratorio Analisi
Via dell'industria 3/5
- 26900 LODI (LO)
Tel.: 0371-6168 - Fax: 0371-616880

e-mail: laboratorio@sal.lo.it
Internet: https.//www.acqualodigiana.it/ LAB N° 0358 L

AECREDLAA

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e 1LAC

Rapporto di prova n°: 2300631-033

Campione n": 2300631-033 Spettabile:

Data Prelievo: 25-set-23 PAVIA ACQUE

Data Arrivo Camp.: 26-set-23 Data Inizio Prova:  26-set-23 VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Data Fine Prova: 29-set-23
Data Stampa Rapp. Prova: 29-set-23

Produttore: Colli Verdi
Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs. 18/2023
Luogo Prelievo: PCSD1700601 SERBATOIO BOZZOLA loc. Bozzola (paese)
Tipologia: serbatoio
Prelevatore: Cliente
| Mod.Campionam.: ITLAO1 Rev. 13 *
N° Verbale camp.: 2023-619-PV
Risultati delle Prove
Prova u.m Metodo Risultato Lim.Min. Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C UFC/1 mL UNI EN ISO 6222:2001 10
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1 mL UNI EN ISO 6222:2001 <1
—Batter_i c&formi a37°C UFC/100 mL UNI EN SO 9308-1: 2017 a 0 0_
Escherichia coli UFC/100mL UNIEN ISO 9308-1: 2017 0 I}
Enterococchi Intestinali © UFC/100mL UNIEN ISO 7899-2: 2003 0 0

Il Responsabite del Laboratorio

Raffaella 1zzo

8.A.L. s.r.).
il Responsabile Laboraterio Analisi
Dott.ssa Raffaella I1zzo

------------------------------------------------------------------- FINE RAPPORTO DIPROVA - O.N.B.ES. n. 013935 ... ...

{*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cos] come ricevuto. Il presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformita & valutata
senza considerare I'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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SAL/

Rapporto di prova n°:

Campione n°:
Data Prelievo:

Data Arrivo Camp.:

Data Stampa Rapp. Prova:

Produttore:

Tipo Prove:
Rif.Legge/Autoriz.:
Luogo Prelievo:
Tipologia:
Prelevatore:
Mod.Campionam.:

N° Verbale camp.:

Prova

Conteggio delle colonie a 36°C

Conteggio delle colonie a 22°C

Batteri coliformia 37°C
Escherichia coli

Enterococchi Intestinali

SAL Srl - Laboratorio Analisi
Via dell'industria 3/5
26900 LODI (LO)
Tel.: 0371-6168

Fax:. 0371-616880

e-mail: laboratorio@sal.lo.it
Internet: https://www.acqualodigiona.it/

2300631-034
2300631-034
25-set-23
26-set-23 Data inizio Prova:  26-set-23
Data Fine Prova: 29-set-23
29-set-23

Colli Verdi

Acqua destinata al consumo umano

D.Lgs. 18/2023

Spettabile:

PAVIA ACQUE

VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

PCSD1700201 SERBATOIO SABBIONI collina tra Valverde e Loc. Sabbioni

serbatoio
Cliente

ITLA 01 Rev. 13 *
2023-619-PV

UM
UFC/1 mL
UFC/1 mL
UFC/100 mL
UFC/100 mL

UFC/100 mL

Risultati delle Prove

Metodo
UNI EN ISO 6222:2001
UNI EN iSO 6222:2001

UNI EN ISO 9308-1: 2017

UNI EN ISO 9308-1: 2017
UNI EN ISO 7899-2: 2003

ACCREDIA

CENTE (TALIAND [N ACCREDITANEN

LAB N° 0358 L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Risultato Lim.Min. Lim.Max.
<1
<1
0 0
0 0
0 0

1l Responsabile del Laboratorio

Raffaella lzzo

S.A.L. s.i.

Il Responsabiie Lakoratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella 1zzo
O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN I1SO 8199: 2018). La conformita & valutata

senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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s A J SAL Srl - Laboratorio Analisi
Via dell'industria 3/5

26900 LODI {LO)

Tel.: 0371-6168 _. Fax: 0371-616880 {0 D1 ACCREDITAMENTO
e-mail: laboratorio@sal.lo.it
Internet: https://www.acqualodigiana.it/ LAB N° 0358 L
Riconoscimanto B, TAF ¢ TLAC
Rapporto di prova n°: 2300631-035
Campione n°: 2300631-035 Spettabile:
Data Prelievo: 25-set-23 PAVIA ACQUE
Data Arrivo Camp.: 26-set-23 Data Inizio Prova: 26-set-23 VIATARAMELLI 11
Data Fine Prova: 29-set-23 27100 PAVIA (PV)
Data Stampa Rapp. Prova: 29-set-23
Produttore: Varzi
Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs. 18/2023
Luogo Prelievo: PCSD1710401 SERBATOIO ROSARA | ALTO via Mazzini (lungo la S.P. 155 Nizza - Oramala - Varzi)SE0181719U0004
Tipologia: serbatoio
Prelevatore: Cliente
Mod.Campionam.: ITLAO1 Rev. 13 *
N° Verbale camp.: 2023-619-PV
Risultati delle Prove
Prova um Metado Risultato Lim.Min. Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C UFC/1 mL UNI EN ISO 6222:2001 <1
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1 mL UNI EN 1SO 6222:2001 4
Batteri coliformi a 37°C 'UFC/100mL  UNIEN ISO 9308-1: 2017 0 0
Escherichia coli UFC/100 mL UNI EN ISO 9308-1: 2017 0 0
Enterococchi Intestinali UFC/100 mL  UNI EN 1SO 7899-2: 2003 0 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

B.AL. sl
Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Rajfaella 1zz0

FINE RAPPORTO DI PROVA === ---- Q'N'_B_fE_‘§!,n_’_Ql.3_93_5 ..................

(*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilitd su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” {UN1 EN 1SO 8199: 2018). La conformita & valutata
senza considerare I'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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SAL Srl - Laboratorio Analisi

Via dell'industria 3/5

26900 LODI (LO}

Tel.: 0371-6168 Fax: 0371-616880
e-mail: laboratorio@sal.lo.it

Internet: https.//www.acqualodigiana.it/

SAL/

ACCREDIA X,

CENTE ITALIAND DY AL

EDTTAMENT

LAB N° 0358 L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di prova n°: 2300631-037

Campione n°: 2300631-037 Spettabile:

Data Prelievo: 25-set-23 PAVIA ACQUE

Data Arrivo Camp.: 26-set-23 Data Inizio Prova: 26-set-23 VIA TARAMELLI 11
Data Fine Prova: 29-set-23 27100 PAVIA (PV)

Data Stampa Rapp. Prova:  29-set-23

Produttore: Varzi

Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano

Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs. 18/2023

Luogo Prelievo: PCSD1710201 SERBATOIO CASA BERTELLA Fraz. Casa Bertella Str. comunale localitd Capo Selva

Tipologia: serbatoio

Prelevatore: Cliente

Mod.Campionam.: ITLA 01 Rev. 13 *
N° Verbale camp.: 2023-619-PV

Risultati delle Prove

Prova um Metodo Risultato Lim.Min. Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C UFC/1mL UNI EN ISO 6222:2001 <1
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1 mL UNI EN ISO 6222:2001 <1 2
Batteri colﬁ‘ormi_a 37°C - UFC/100 mL  UNI EN 1SO 9308-1: 2017 ; - _0 R
Escherichia coli UFC/100 mL UNI EN ISO 9308-1: 2017 0 0
Enterococchi Intestinali ~ UFC/100mL  UNIEN ISO 7899-2: 2003 0 0

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.b.
Il Responsabile Lakoratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella 1zzo

"""""""""" O\‘N’IBHEI'S"

033935 -----eneeeenn

Il laboratorio declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostre Laboratorio. | risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN ISO 8199: 2018). La confarmita & valutata
senza considerare V'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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SAL

SAL Srl - Laboratorio Analisi

Via dell'industria 3/5

26900 LODI {LO)

Tel.: 0371-6168 - Fax: 0371-616880
e-mail: laboratorioc@sal.lo.it

Internet: https://www.acqualodigiana.it/

Rapporto di prova n: 2300631-036

Campione n*: 2300631-036 Spettabile:

Data Prelievo: 25-set-23 PAVIA ACQUE

Data Arrivo Camp.: 26-set-23 Data Inizio Prova: 26-set-23 VIA TARAMELLI 11
Data Fine Prova: 29-set-23 27100 PAVIA (PV)

Data Stampa Rapp. Prova:  29-set-23

E [TALIAND D ACCES

LAB N° 0358 L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, 1AF e ILAC

Produttore: Mornico Losana
Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs. 18/2023

Luogo Prelievo: PCSD1010201 SERBATOIO MORNICO LOSANA via Guglielmo Marconi

Tipologia: serbatoio

Prelevatore: Cliente

Mod.Campionam.: {TLA 01 Rev. 13 *

N°® Verbale camp.: 2023-619-PV
Risultati delle Prove
Prava U.M Metodo Risultato Lim.Min. Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C UFC/1 mL UNI EN iSO 6222:2001 96
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1 mL UNI EN I1SO 6222:2001 61
Batteri coliformi a 37°C UFC/100mL  UNI EN ISO 9308-1: 2017 ) 0 0
Escherichia coli UFC/100 mL  UNI EN ISO 9308-1: 2017 0 0
Enterococchi Intestinali UFC/100 mL UNI EN ISO 7899-2: 2003 0 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella lzzo

S.A.L. s.r.i.
I Responsabsile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella 1zz0

FINE RAPPORTO DIPROVA O:N.B.ES.

(*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformita & valutata
senza considerare 'incertezza secondo i D.M. 14.06.2017.
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