SAL/

Rapporto di prova n°:

SAL Srl - Laboratorio Analisi

Via dell'industria 3/5
26900 LODI (LO)
Tel.: 0371-6168

Fax: 0371-616880
e-mail: luboratorio@sal.lo.it

Internet: https.//www.acqualodigiana.it/

2400024-007

Campione n°: 2400024-007

Data Prelievo: 15-gen-24

Data Arrivo Camp.: 15-gen-24 Data Inizio Prova:  15-gen-24
Data Fine Prova: 19-gen-24

Data Stampa Rapp. Prova: 22-gen-24

Produttore:

Tipo Prove:
Rif.Legge/Autoriz.:
Luogo Prelievo:
Tipologia:

Prelevatore:

Mod.Campicnam.:

Prova

Conteggio delle colonie a 22°C

Certosa di Pavia

serbatoio

Cliente

ITLA 01 Rev. 13 *

umM
UFC/1 miL

Batteri coliformia 37°C
Escherichia coli

Enterococchi Intestinali

UFC/100 mL
UFC/100 mL

UFC/100 mL

Acqua destinata al consumo umano
D.Lgs. 18/2023
PCSD0460101 VASCA CERTOSA DI PAVIA via VerdiRE0180469UIM01

Spettabile:

PAVIA ACQUE

VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Risultati delle Prove

Metodo

UNI EN ISO 6222:2001
UNI EN 1SO 9308-1: 2017
UNI EN ISO 9308-1: 2017

UNI EN ISO 7899-2: 2003

(*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

ACCREDIA X

LENTE ITALIANO DX ACCREDITAMENTO ~'

LAB N° 0358 L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, JAF e ILAC

Risultato Lim.Min. Lim.Max.
<1
0 0
0 0
0 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella 1zzo

& a0 -
@’S!ﬁé\%}uﬁlﬁ .ﬁﬁ[’ﬂsl
taboratorio Analisi

Dotisfa M. Crisvinc Sugirdi

DINBFES n 014242

Il laboratorio declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel casa di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformita é valutata
senza considerare I'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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s L d SAL 5rl - Laboratorio Analisi
A Via dell'industria 3/5
) 26900 LODI (LO) ACC RE D IA x

Tel.: 0371-6168 Fax: 0371-616880 LENTL ITALIANG D) ACCREDITAMENTT
e-mail: laboratorio@sal.lo.it
Internet: https://www.acqualodigiana.it/ LAB N° 0358 L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, TAF e ILAC

Rapporto di prova n®: 2400024-008

Campione n®: 2400024-008 Spettabile:
Data Prelievo: 15-gen-24 PAVIA ACQUE
VIA TARAMELLI 11

Data Arrivo Camp.: 15-gen-24 Data I[nizio Prova: 15-gen-24
27100 PAVIA (PV)

Data Fine Prova: 19-gen-24
Data Stampa Rapp. Prova: 22-gen-24

Produttore: Glussago
Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs. 18/2023
Luogo Prelievo: PCSD0720301 SERBATOIO NOVEDO via Garibaldi NovedoREQ180729UIM31
Tipologia: serbatoio
Prelevatore: Cliente
Mod.Campionam.: ITLA 01 Rev. 13 *
Risultati delle Prove
Prova u.m Metodo Risultato Lim.Min. Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1 mL UNI EN I1SO 6222:2001 4
Batt_eri_coliformi a37°C UFC/100 mL  UNI EN ISO 9308-1: 2017 R 0 R 0
Escherichia coli UFC/100 mL  UNIEN ISO 9308-1: 2017 0 0
Enterococchi Intestinali UFC/100 mL  UNIENISO 7§99-2: 2003 0 - 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella 1zzo

BoA e §F.Ee
Laboratorio Analisi
Deti.sserhd. Crisiing Sucrd]
O MNBEES N 014242

FINE RAPPORTO DI PROVA A\

.

(*) = Le prove cosi contrassegnate, hon sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non pubd essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresitra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformita & valutata
senza considerare I'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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SAL/

Rapporto di prova n°:

Campione n:
Data Prelievo:

Data Arrivo Camp.:

Data Stampa Rapp. Prova:

Produttore:

Tipo Prove:
Rif.Legge/Autoriz.:
Luogo Prelievo:
Tipologia:

Prelevatore:

Mod.Campionam.:

SAL Srl - Laboratorio Analisi
Via dell'industria 3/5
26900 LODI {LO)

ALCREDIAA

Tel.: 0371-6168 Fax: 0371-616880 CREDITAMENTO
e-mail: laboratorio@sal.lo.it
Internet: https://www.acqualodigiana.it/ LAB N° 0358 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
2400024-009
2400024-009 Spettabile:
15-gen-24 PAVIA ACQUE
15-gen-24 Data Inizio Prova: ~ 15-gen-24 VIA TARAMELLI 11
Data Fine Prova: 19-gen-24 27100 PAVIA (PV)
22-gen-24
Giussago

Acqua destinata al consumo umano
D.Lgs. 18/2023
PCSD0720201 SERBATOIO VILLANOVA via Di Vittorio Villanova Di GiussagoRE0180729UIM51

serbatoio
Cliente

ITLAO1 Rev. 13 *

Risultati delle Prove

Prova u.m Metodo Risultato Lim.Min. Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1 mL UNI EN 1SO 6222:2001 <1
Batteri coliformi a 37°C o UFC/100mL UNIEN IS0 9308-1:2017 - 0 o 0o
Escherichia coli UFC/100 mL UNI EN ISO 9308-1: 2017 0 0
Enterococchi Intestinali UFC/100 mL  UNI EN ISO 7899-2: 200_3 . R ; - _0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

F &b 855
Laboratorio Analisi
2ctnssa M. Crisiing Suardl
Pa ks °1 n 014242
FINE RAPPORTODIPROVA \
\\—‘\

(*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN 1SO 8199: 2018). La conformita & valutata
senza considerare I'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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SAL/

Rapporto di prova n®:

Campione n°:
Data Prelievo:

Data Arrivo Camp.:

Data Stampa Rapp. Prova:

Produttore:

Tipo Prove:
Rif.Legge/Autoriz.:
Luogo Prelievo:
Tipologia:

Prelevatore:

Mod.Campionam.:

Prova

SAL Sri - Laboratorio Analisi

Via dell'industria 3/5

26900 LOD! (LO)

Tel.: 0371-6168 Fax: 0371-616880
e-mail: laboratorio@sal.lo.it

Internet: https.//www.acqualodigiana.it/

2400024-010
2400024-010
15-gen-24
15-gen-24 Data Inizio Prova:  15-gen-24
Data Fine Prova: 19-gen-24
22-gen-24
Giussago

Acqua destinata al consumo umano
D.Lgs. 18/2023

aCt

e

LAB N° 0358 L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimenta EA, IAF e ILAC

Spettabile:

PAVIA ACQUE
VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

PCSD0720501 VASCA GIUSSAGO SCUOLE via Papa Giovanni XXIil, 26RE0180729UIv102

serbatoio

Cliente

ITLA 01 Rev. 13 *

Risultati delle Prove

u.m Metodo

Risultato Lim.Min. Lim.Max.

Conteggio delle colonie a 22°C

UFC/1 mL UNI EN ISC 6222:2001

Batteri coliformi a 37°C
Escherichia coli

Enterococchi Intestinali

UFC/100mL  UNI EN ISO 9308-1: 2017
UFC/100 mL  UNI EN 1SO 9308-1: 2017

UFC/100 mL  UNIEN ISO 7899-2: 2003

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

<1

0 0
0 0
0 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella 1zzo

%'&.‘é;‘iuﬁlﬂ guf’:'aﬂ
Laboratorio Analisi
Dcti.ssa . Ciisiing Suardl
O N.'t{. EA n. 014242

1l laboratoric decfina ogni responsabilitd su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresitra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN I1SO 8199: 2018}, La conformita & valutata

senza considerare l'incertezza secondo il D.M, 14.06.2017.
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SAL

Rapporto di prova n”:

Campione n°:
Data Prelievo:

Data Arrivo Camp.:

Data Stampa Rapp. Prova:

Produttore:

Tipo Prove:
Rif.Legge/Autoriz.:
Luogo Prelievo:
Tipologia:

Prelevatore:

Mod.Campionam.:

SAL Srl - Laboratorio Analisi
Via dell'industria 3/5
26900 LODI (LO)

ACCREDIA \

Tel.: 0371-6168 Fax: 0371-616880 ACCRECHTAMENTO
e-mail: laboratorio@sal.lo.it
Internet: https://www.acqualodigiona.it/ LAB N© 0358 L
Membro degli Accordl di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
2400024-011
2400024-011 Spettabile:
15-gen-24 PAVIA ACQUE
15-gen-24 Data Inizio Prova:  15-gen-24 VIA TARAMELLI 11

Data Fine Prova; 19-gen-24 27100 PAVIA (PV)

22-gen-24

Giussago

Acqua destinata al consumo umano

D.lLgs. 18/2023

PCAP0720401 CENTRALE BASELICA BOLOGNA via Umbria Baselica BolognaRE0180729UIM11
potabilizzatore

Cliente

ITLAO1Rev. 13 *

Risultati delle Prove

Prova Uu.Mm Metodo Risultato Lim.Min. Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1 mL UNI EN 1SO 6222:2001 <1
Batteri coliformia 37°C U_FC_/l_OO_rriL UNI EN ISO 5308-1: 2017 0 0
Escherichia coli UFC/100 mL UNI EN ISO 9308-1: 2017 0 0
Enterococchi Intestinali UFC/100mL  UNI EN ISO 7899-2: 2003 0 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella 1zzo
oA o
g-’iﬁ.&iu HIE f’v“ﬁﬁg!"sn .
Latoratorio Analisi
Dot.esa M. Crisiing Suard)
NN Q n. 014242

FINE RAPPORTO DI PROVA \

(*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratario declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalitd di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. |l presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformita & valutata
senza considerare {'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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SAL/

Rapporto di prova n°:

Campione n°:
Data Prelievo:

Data Arrivo Camp.:

Data Stampa Rapp. Prova:

Produttore:

Tipo Prove:
Rif.Legge/Autoriz.:
Luogo Prelievo:
Tipologia:

Prelevatore:

Mod.Campionam.:

Prova

Conteggio delle colonie a 22°C

Batteri coliformi a 37°C

Escherichia coli

Enterococchi Intestinali

SAL Srl - Laboratorio Analisi
Via dell'industria 3/5
26900 LODI {LO)
Tel.: 0371-6168
e-mail:

Fax: 0371-616880
laboratorio@sal.lo.it

Internet: https.//www.acqualodigiana.it/

2400024-012

2400024-012

15-gen-24

15-gen-24 Data Inizio Prova: 15-gen-24
Data Fine Prova: 19-gen-24

22-gen-24

Giussago

Acqua destinata al consumo umano

D.Lgs. 18/2023

HSCIIBE S

LAB N° 0358 L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Spettabile:

PAVIA ACQUE
VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

PCAP0720101 CENTRALE TURAGO BORDONE via Grande / Laghetto Turago BordoneRE0180729UIM21

potabilizzatore

Cliente

ITLA 01 Rev. 13 *

u.m
UFC/1 mL

UFC/100 mL

UFC/100 mL

UFC/100 mL

Risultati delle Prove

Metodo

UNI EN [SO 6222:2001
UNI EN I1SO 9308-1: 2017
UNI EN ISO 9308-1: 2017

UNI EN ISO 7899-2: 2003

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Risultato Lim.Min. Lim.Max.
<1
0 - 0
0 0
0 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella lzzo

BA R 50
Laboratorio Analisi
oetie f«A . Ciisiings Su olral]

O N F‘. n MA24

Hl laboratoria declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente {data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Lahoratoric. | risultati compresitra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN 150 8199: 2018). La conformita & valutata
senza considerare I'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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SAL/

SAL Srl - Laboratorio Analisi

Via dell'industria 3/5

26900 LODI (LO})

Tel.: 0371-6168 Fax: 0371-616880
e-mail: laboratorio@sal.lo.it

Internet: https.//www.acqualodigiana.it/

ACC

CENTE [TALIAN:

REDIAN

LAB N° 0358 L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di prova n®: 2400024-013

Campione n°: 2400024-013 Spettabile:

Data Prelievo: 15-gen-24 PAVIA ACQUE

Data Arrivo Camp.: 15-gen-24 Data Inizio Prova:  15-gen-24 VIA TARAMELLI 11
Data Fine Prova: 19-gen-24 27100 PAVIA (PV)

Data Stampa Rapp. Prova: 22-gen-24

Produttore: San Martino Siccomario
Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs. 18/2023

Luogo Prelievo: PCSD1370101 VASCA DALLA CHIESA via C.A. Dalla ChiesaRE0181379UIM01

Tipologia: serbatoio

Prelevatore: Cliente

Mod.Campionam.: ITLA 01 Rev. 13 *

Risultati delle Prove

Prova UM Metodo Risultato Lim.Min. Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1 mL UNI EN ISO 6222:2001 4
Batteri coliformi a 37°C o © UFC/100mL  UNI EN ISO 9308-1: 2017 0 0
Escherichia coli UFC/100mL UNI EN (SO 9308-1: 2017 0 0
Enterococchi Intestinali UFC/100 mL  UNIEN ISO 7899-2: 2003 = o 0
Il Responsabile del Laboratorio
Raffaella lzzo
_— -
gmﬁ\;ua«: gugwsn
Laboratorio Analisi
Dotissa M. Cilsing Suaird]
~elnAln ~ 14242
FINE RAPPORTO DI PROVA ( Nk

(*} = Le prove cosl contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilita su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. Il presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN iSO 8199: 2018). La conformit & valutata
senza considerare I'incertezza secondo it D.M. 14.06.2017.

Pagina 1di 1



s A L d SAL Srl - Laboratorio Analisi
Via dell'industria 3/5
' 26900 LODI (LO)
Tel.: 0371-6168 Fax: 0371-616880

e-mail: Jaboratorio@sal.lo.it
Internet: https.//www.acqualodigiana.it/ LAB N° 0358 L

ACCREDIA N

TALIANG D0 ACCREENTAMENT -’

Membro degli Accordi di Mutuoc
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di prova n" 2400024-015

Campione n°: 2400024-015 Spettabile:

Data Prelievo: 15-gen-24 PAVIA ACQUE

Data Arrivo Camp.: 15-gen-24 Data Inizio Prova:  15-gen-24 VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Data Fine Prova: 19-gen-24
Data Stampa Rapp. Prova:  22-gen-24

Produttore: Travacd Siccomario

Tipo Prove: Acqua destinata al consumo umano

Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs. 18/2023

Luogo Prelievo: PCSD1620101 VASCA / SERBATOIO MARCONI P.zza Fontana / via MarconiRE0181629UIM01

Tipologia: serbatoio

Prelevatore: Cliente

Mod.Campionam.: ITLAO1Rev. 13 *

Risultati delle Prove

Prova um Metodo Risultato Lim.Min. Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 22°C UFC/1 mL UNI EN 1SO 6222:2001 4
Batteri coliformia 37°-C UFC/100 mL  UNI EN ISO 9308-1: 2017 0 0
Escherichia coli UFC/100 mL UNI EN IS0 9308-1: 2017 0 0
Enterococchi Intestinali UFC/100mL  UNIEN SO 7899-2: 2003 0 0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

gﬁﬁ‘ﬂ“ EIE @HEE‘SH

Latoratorio Analist
Daoti.ssa M. Crisiing Susidi
ONBES n. 014242

------------------------------------------------------------------- FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove cosi contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilitd su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalita di campionamento) che possono influenzare i
risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilita del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al
campione cosi come ricevuto. |l presente Rapporto non pud essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. | risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da
considerarsi come “valore stimato”. | risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come “presenza di organismi nel volume analizzato” (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformita & valutata
senza considerare I'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.
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